


LE ASTE DI CAPACITÀ DI STORAGE IN ITALIA

Alessandro Marangoni  
CEO Althesys



LA REGOLAZIONE, WORK IN PROGRESS

Meccanismo di remunerazione della capacità di accumulo MACSE (art. 18 D.lgs. 210/2021)

Delibera 247/2023 di Arera stabilisce un mercato dedicato ai nuovi e già autorizzati SdA per offrire prodotti 
di «time shifting» e servizi su MSD 

TERNA

OPERATORI SdA

Rendono la loro capacità di 
accumulo disponibile a Terna

Terna remunera (€/MWh/yr) in base 
ai risultati della procedura di tender

Prodotti «Time Shifting»MSD

Creazione prodotto (per 
tecnologia)

Definizione prodotto

Negoziazione prodotto 
con tender su piattaforma 

GME dedicata

Riserva di capacità per 
bilanciamento e 

regolazione di frequenza

Player mercato 
elettrico



MERCATI DELL’ENERGIA
MGP+MI

Vendita servizi 
di rete

Arbitraggio

MERCATI DEI SERVIZI
Riserva terziaria (mFRR)
Fast Freq. Reserve (FFR)

Con tetto al 
prezzo se CM

Con tetto al 
prezzo se CM 
(no p. pilota)

Vendita servizi 
di rete

MERCATI DEI SERVIZI
Bilanciamento

Riserva secondaria

Con limiti di 
prezzo e 

restituzione 
95%  

margine di 
contribuzione 

ASTE TERNA
Disponibilità della capacità 

contrattualizzata a soggetti terzi per la 
partecipazione ai mercati time-shifting

Remunerazione 
disponibilità di 

capacità

MODELLO A MERCATO MODELLO GARANTITOAlternativi

Remunerazione 
disponibilità di capacità

MERCATO DELLA CAPACITÀ
(in caso di nuove aste)

MODELLO IBRIDO
(MERCATO + CM)

LA SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI RESTA CHIAVE



CASO STUDIO BESS

Tecnologia: batteria a ioni di litio
Potenza nominale: 10 MW
Durata: 8 ore
Vita utile: 15 anni (12-14 DCO 10.2023 Terna)
Efficienza (RTE): 85%
Profondità di scarica (DOD): 83%
Tasso di degrado: 2%/anno

Costo unitario investimento: 207.000 - 228.000 €/MWh

Costo investimento: 16.560.000 - 18.240.000 €

Costo di esercizio unitario annuo: 2.100 – 2.800 €/MWh

Costo di esercizio primo anno: 168.000 - 224.000 €

Costo smantellamento: 0 €

Entrata in esercizio: 2025

Zona di mercato: Sud

Connessione: RTN

Tipologia: Front-of-the-meter

Accoppiamento con FER/altro: no

Quota finanziamento: 70%

Durata finanziamento: 10 anni

Tasso di interesse: 7%

WACC: 8%

DATI TECNICO-ECONOMICI 
(Base da DCO 8.2023 Terna)



Gli scenari

Tre scenari: Worst, Central, Best basati sui 3 scenari di NET Market & Pricing SP, PNIEC, UE55

Worst

Central

Best

Simula le peggiori
condizioni di mercato

Simula condizioni di 
mercato intermedie

Simula le migliori
condizioni di mercato

PREMI
FRR, CM, ART. 18

Bassi

Medi

Alti

PREZZI DI MERCATO
Fonti primarie

Carbonio

Bassi

Medi

Alti

PENETRAZIONE 
FER
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Media

Alta

COSTI
Investimento

Esercizio

Alti

Medi

Bassi



Modello a mercato
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Arbitraggio giornaliero sui mercati spot dell'energia
Indici di profittabilità

Arbitraggio giornaliero

I futuri prezzi di mercato che impatto avranno?

▪ Ricavi annuali possono triplicare rispetto all’anno base

▪ Ricavi dipendono principalmente dal livello di penetrazione 
delle FER e dagli investimenti di rete

Simulazione di funzionamento nel futuro
Ricavi da arbitraggio sul MGP
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Fonte: elaborazioni NET Althesys

Hp: business case

Spread giornaliero prezzo sono cambiati molto negli anni 

▪ Calo fino al 2022, 2023 in ripresa

▪ Il collegamento al continente riduce il divario in Sicilia



I prezzi di equilibrio ipotizzati per la partecipazione alle aste di lungo termine per l’approvvigionamento di capacità di 
stoccaggio sono basati sui valori del CONE (Cost of New Entry) di cui al DCO di Terna sulle tecnologie di riferimento.

Del. 247/2023/R/eel ARERA
CRITERI E 

CONDIZIONI

Tipo di asta
Requisito aut.

Discriminatoria (pay as bid)
Impianto autorizzato

Worst

Central

Best

31.000 €/MWh

33.000 €/MWh

35.000 €/MWh

Premi attesi (durata contratto: 15 anni)

Modello garantito MACSE  ex art. 18 D.Lgs. 210/2021



-18% 16 -11% 16 8,3% 12

-6% 16 -6% 16 12,9% 10

-6% 16 4% 13 18% 6

Worst

Central

Best

Risultati: indicatori finanziari

IRR     PBT

MODELLO GARANTITOMODELLO IBRIDOMODELLO A MERCATO

IRR     PBT IRR     PBT

- - - - 8% 12

- - - - 12% 11

- - 4% 14 18% 7

Fonte: elaborazioni NET Althesys



IN PROSPETTIVA

Worst

Central

Best

IRR        PBT

MODELLO 
IBRIDO

MODELLO A 
MERCATO

IRR       PBT

Fonte: elaborazioni NET Althesys

- - - -

- - 8% 11

9% 12 19% 7

Proiezione costo di una batteria al litio (4h)

Con una riduzione dei costi di investimento del 40%...

sfidante ma non impossibile!

Scenario Low di NREL: 

- 36% al 2025 vs. 2022



Grazie per l’attenzione
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